
Схема подключения сервопривода
смесительного узла ESBE 62P (92P)

L M Y

24 V
AC(DC)

0-10 V

Ч
ер
ны
й

С
ин
ий

Ко
ри
чн
ев
ы
й

DIP-переключатели

Внимание: под крышкой привода расположены
переключатели настройки
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Схема подключения сервопривода
смесительного узла ESBE 62 (92)
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